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Akkreditiert nach

DIN EN ISO/IEC 17025

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchte Probe.

Die Veröffentlichung und Vervielfältigung der Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie

deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Die Probenahme erfolgte außerhalb unseres akkreditierten Geltungsbereiches.

Probe:

durch:

Hessenwasser GmbH & Co. KG · Taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau

Zentrallabor

Gräfenhäuser Straße 118

64293 Darmstadt

Tel.: 069/25490-5231, Fax: -5009

Probenahme:

Kunden-Nr.:

Probenart:

Medium:

Entnahmeanlass:

Analysen-Nr.:

Firma

Wasser-Geräte GmbH

Max-Planck-Str. 20

78549  Spaichingen

Analysenbericht 201621937

WasserGeräte, Wasserzähler, MNR waagerecht, Qn 2,5, 190 mm, Kaltwasser

Mehrstrahl-Nassläufer, Zähler Nummer 16 198064

Das Probenahme-Verfahren erfolgt in Anlehnung an die twin Nr. 10 (Stand März 2015): 

Anleitung zur Probenahme aus Wasserzählern zwecks mikrobiologischer Untersuchung 

auf Pseudomonas aeruginosa.

KD: RWG vom 19.02.16PNS-Nr. / Kürzel:

Auftrag-Nummer:Wasserzähler A-20140864

166046Hyg. Kontrolle

25.04.2016Entnahmedatum unbekannt Probeneingang:

27.04.2016Untersuchungsende:überbracht

Stichprobe Befundausgabe: 03.05.2016

25.04.2016 bis 27.04.2016Prüfzeitraum:

n.n. = nicht nachgewiesen

Der bakteriologische Befund des untersuchten Wassers ist hinsichtlich des Parameters Pseudomonas 

aeruginosa nicht zu beanstanden.

Beurteilung:

gez. Dr. Oliver Huschens (UBL)

Koloniezahl (22°C) TrinkwV 2001,Anl.5/I,d,bb KBE/ml 2160

Koloniezahl (36°C) TrinkwV 2001,Anl.5/I,d,bb KBE/ml 2050

Untersuchungsvolumen ml 135

Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266 KBE/Zähler 0

Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266 n.n.

Parameter Methode/Norm Einheit Ergebnis


